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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Construção de avenida que interliga a Avenida da Saudade ao Trevo da Vicinal 

Tabatinga-Itápolis 

 

EXTENSÃO:  925,35 metros  

 

1- ILUMINAÇÃO PUBLICA 

1.1. CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS  

1) será medido por unidade de caixa instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição tipo II, dimensões 300 x 560 x 
200 mm, completa conforme padrão concessionárias. Remunera também o fornecimento 
de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da caixa. 

1.2. LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, 
EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W  

1)  Será medido por unidade de luminária fornecida e instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta 
por led IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 e 6.000 K, fluxo luminoso de 10.400 até 
13.200 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, potência entre 80 até 120 W, 
driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência 
mínima 107 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=67. Não 
remunera o poste. Referência comercial FLED 120-SS06 fabricação Fortlight, CLU-M120 
fabricação Conexled, LEX01S3M750 fabricação Lumicenter, CLSL80 fabricação Ledstar-
Unicoba, GL216 80W da Glight ou equivalente; remunera também equipamentos, 
materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa da luminária 

1.3 MERCADO  

1.4  CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 
MM  

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 200 x 200 x 
100 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e 
externamente, com tampa fixada por meio de parafusos. 
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1.5 RELÉ FOTOELÉTRICO 50 / 60 HZ, 110 / 220 V, 1200 VA, COMPLETO  

1) Será medido por unidade de relé instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar 
lâmpadas, em termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 
Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixação. 

1.6 RECOLOCAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA 1) Será medido por volume da camada 
de argila expandida recolocada (m³). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra 
necessária para a disposição em camadas da argila expandida. Não remunera o 
fornecimento da argila expandida 

1.7 TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8"  

1) Será medido por unidade de terminal instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal para vergalhão com diâmetro 
de 3/8". 

1.8 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 32 MM  

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, 
tipo reforçado, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da 
parede de 0,3 mm, referência 1", cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da 
Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quando embutidas em 
lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura 
e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à 
enfiação, inclusive nas tubulações secas. Não remunera os serviços de escavação e 
reaterro quando enterradas. 

1.9 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 
100 A  

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 
proteção termomagnética, padrão (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos com correntes 
variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do 
INMETRO para os modelos de 60 A; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler 
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de 
parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte. 
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1.10 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

1.11 CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

1.12 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 
70ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 
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NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

1.15 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 
isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V; remunera também materiais e a mão de 
obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

1.16 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00 
M 1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 
valas especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de valas com profundidade total 
até 2,00 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e 
acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da 
vala. 

1.17 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS 
LUMINÁRIAS  

1) Será medido por unidade de cruzeta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento de cruzeta reforçada, em ferro galvanizado a fogo, para a 

fixação de duas luminárias externas, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação da cruzeta. 

 

                            Tabatinga-SP, 30 de março de 2020. 
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